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* Calcula-se com cerca de 3 metros de altura 
  de cada andar 

É obrigatória a existência de um “posto de segurança” 
em cada edifício:

       Edifícios da classe MA (com altura superior a 17 
       andares) * ;

       Edifícios da classe A (com altura aproximada de 7 
       andares a 17 andares) * licenciados para fins 
       hoteleiros, comerciais ou de equipamento colectivo 
       e de serviços;

       Edifícios das classes A e M (com altura aproximada 
       de 3 andares a 17 andares)* licenciados para fins de 
       reunião de público, industriais e de estacionamento;

O posto de segurança pode servir até três edifícios (não é 
aplicável à classe MA), desde que, cumulativamente:
        
        Esses edifícios estejam afectos às mesmas finalidades 
        e sejam geridos pela mesma entidade;

        Depois da avaliação dos factores de risco da situação 
        concreta efectuada pelo Corpo de Bombeiros, os 
        mesmos foram aprovados.
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É necessário a contratação e a manutenção de um 
“encarregado de segurança contra incêndios” com 
formação e certificação dadas pelo Corpo de 
Bombeiros em seguintes edifícios:

       Edifícios da subclasse de maior altura 
       enquadráveis na classe A (com cerca de 10 a 17 
       andares) *;

       Em edifício relativamente ao qual seja exigível a 
       existência de posto de segurança.

O encarregado de segurança contra incêndios só pode 
exercer essa função em relação a um único edifício ou 
recinto, mas pode acumulá-la com a de porteiro do mesmo;

O encarregado de segurança contra incêndios tem os 
seus deveres necessários para cumprir:
        
        Substituir o responsável pela manutenção das 
        condições de segurança para o cumprimento dos 
        deveres (por exemplo: manter os caminhos de 
        evacuação permanentemente limpos e 
        desimpedidos, zelar pela conservação e 
        operacionalidade de todos os sistemas de segurança 
        contra incêndios, etc.);

        Manter actualizado um livro de registo de todas as 
        ocorrências relacionadas com essas tarefas;
        
         Assegurar a permanente disponibilidade de consulta 
        do plano de emergência a qualquer utilizador do edifício 
        ou recinto, etc..

* Calcula-se com cerca de 3 metros de altura de cada andar
* Pode constar dos artigos 13.º a 16.º da Lei n.º 15/2021 
(Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios e recintos) 
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A Lei n.º 15/2021A Lei n.º 15/2021

já entrou em vigor no dia 
17 de Agosto de 2022


